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To be installed and/or used in accordance 
with appropriate electrical codes and 
regulations. • Para instalarse y/o usarse 
de acuerdo con los códigos eléctricos y 
normas apropiados. • Installer et utiliser 
conformément aux codes de l'électricité 
en vigueur.
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To InSTAll: Back or side-wire accepts 
up to #10AWG copper or copper-clad 
wire.  WARnInG: TURn oFF PoWER. 
TEST PoWER IS oFF. Remove 
insulation per “strip gage".  Connect  
per Diagram.
InSTAlACIon: El alambre lateral o 
posterior acepta  alambres de cobre 
o revestido de cobre hasta del #10. 
ADVERTEnCIA: DESConECTE 
lA CoRRIEnTE. PRUEBE QUE 
lA CoRRIEnTE  ESTA DES-
ConECTADA. Remover el aislante del 
alambre según el calibre de pelado “strip 
gage". Conecte según Diagrama.
DIRECTIVES DE CÂBlAGE: Les 
bornes latérales et arrières peuvent 
accepter des fils de cuivre jusqu'à 
#10. AVERTISSEMEnT: CoUPER 
l'AlIMEnTATIon. VÉRIFIER QUE 
l'AlIMEnTATIon SoIJ BIEn 
CoUPÉE. Dénuder  l'isolation suivant 
le gabarit de dénudage (strip gage). 
Installer selon le schéma de câblage.
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